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Principe de réglage du Kv
Le réglage des robinets à Kv réglables doit se faire à l’aide d’ un outil spécial(R583730). Placer l’outil sur l’axe du robinet et 
le tourner jusqu’à la valeur désirée.
Une échancrure sur l’outil permet de visualiser la valeur. Cette valeur reste visible sur le robinet lorsque l’outil est retiré ; la 
valeur réglée est celle située du côté plat de l’axe.

Lecture sur la clé

Lecture sur le corps thermostatique


